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Choszczno, dnia 09 lutego 2aż4 roku

Zakład Gospodarki Komunalnei i Mieszkaniowej

ul. Ogrodowa 56,13-ż60 Pełczyce

oRzEczENtE o tAKośct WoDY

Na podstawie ań. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej

lnspekcjiSanitarnej (Dz. U. z2023 poz.338 zezm.|, § 3 i§ 20 ust.3 pkt 3, a takŻe § 21 ust. 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci wodY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz,U. 2aL7 poz. żż94| Państwowy PowiatowY

lnspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań Wody pobranej do

analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji 5anitarno-Epidemiologicznej w

Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody - woda podawana do sieci

oraz na sieci u odbiorcy} w miejscowości Pełczyce będącego w zarządzaniu Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w ramach nadzoru nad jakoŚcią

wody przeznaczonej do spozycia, na podstawie protokołu nr HK.902a.L.38.2O24 Protokół

poboru 1'8l2o24 z dnia 07.o2.2o24 r., a także sprawozdania z badań:

sprawozdanie Spr/BM/PW/198-Q/ż4 z dnia O1.O2,2Oż4 r,, nr próbki gMlPW/Ż32lZ4 nie

stwierdzono przekroczenia parametrów mikrobiologicznych miejsce poboru - Stacja

Uzdatniania Wody w Petczycach woda podawana do sieci {punkt poboru

3202PPPPW0067)

sprawozdanie spr/Śn/K/5L8l24 z dnia 07.02.2024 r. nr próbki ŚR/K/382/24 miejsce

poboru - Stacja Uzdatniania Wody w Pełczycach - woda podawana do sieci (punkt Poboru

3202PPPPW0067)

sprawozdanie Spr/BM/PW199-o/24 z dnia ag.o2.2oż4 r., nr próbki BM/PW|233/ż4

stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych liczba bakterii gruPY coli -
oszacowana liczba 3 jtk w 100 ml miejsce poboru - na sieci u odbiorcy Wierzchno 2 (Punkt

poboru 3202PPPPW0213)

sprawozdanie Spr/śR/Kl5!gl24 z dnia 07.oż.2o24 r. nr próbki ŚR/K/383l24 miejsce

poboru - na sieci u odbiorcy Wierzchno 2 {punkt poboru 3202PPPPW0213}

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej u odbiorcY nie

gdpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY l WARTOśCI

PARAMETRYCZNE, JAKIM PoWlNNA oDPoW|ADAĆ WoDA częŚĆ C,,Parametry wskaŹnikowe"

Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologicżne" rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia

żaL7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r- Poz.

żż94| ze względu na skażenie mikrobiologiczne, liczba bakterii z grupy coli - oszacowana

liczba 3 jtk w 100 ml na sieci dystrybucyjnej Wierzchno 2 i stwierdza warunkową

przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców



miejscowoŚci Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Ługowo, Łyskowo, Niesporowice, Sarnik,
Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepłocko i Zydowo (gmina Barlinek, powiat myśliwski, woj.
zachodniopomorskie).

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dtużej jednak niż
20 dni,

Otrzymują:

1. Adresat drogą elektroniczną: (drogą elektroniczną: ą8l<i[n@p§Ipzvce.pl,
kierown ik_zgkim@ pelczyce, pl)

2, a/a
Do wiadomości:

1. Burmistrz Pełczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl}
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