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Choszczno, dnia 26 lutego 2024 roku

HK.9011.5.28.2oz4

ZGT<in/T Zaklad Gospodarki Komunainej iMieszkaniowej
Fełczyce
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lrla podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1" ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnsPekcji

Sanitarnej(Dz.U.zż023r.poz.338zezm.) §3i§21 ust. 1rozporządzenia MinistraZdrowiaz
dnia 7 grudnia 2017 r,wsprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi {Dz.U, z

2aL7 r.poz.229Ą' Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarnyw Choszcznie po zapoznaniu się

z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska SP. z

o.o, Laboratorium środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43,ża0 Pszczyna z urządzenia

wodociągowego w mie.lscowości Lubiana będącego w zarządzaniu Zakładu GosPodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach, w dniu t5.a2.ż024 r. W ramach kontroli

wewnętrznej jakości. wody w zakresie monitoringu kontrolnego (ParametrYgruPY A, a) na

podstawie sprawozda nia :

- nr SB/1837a/oz/2o24 z dnia 23,o2.2aż4 r. nr próbki a748z6lo2l2024, miejsce poboru

próbki: Stacja Uzdatniania Wody -woda podawana do sieci(punkt poboru 3202PPPPW0503)

- nr SB/1837uozl2oż4 z dnia z3,a2.żoż4 r. nr próbki a74827/ożl2024 miejsce poboru

próbki: na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Lubiana Szkoła (Punkt Poboru

3202PPPPW0406}

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadaią wymaganiom sanitarnym" rozPorządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2a17 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do sPoŻYcia

przez ludzi |Dz.lJ.20L7.2294) i stwierdza przydatnośćwodydo spoŻycia przez ludzi będącej

źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Lubiana, Lubiana - BaŻantY, BrzYczno,

Nadarzyn, Płotno, Boguszyny, Bukwica, i Lubianka,

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wodY, nie dłużej jednak niŻ 1

miesiąc.

Otrzymują:
1. Ad resat ( drogą el ektroni czną : zg ki m @pel czyce. pl ki erowni k_zgki m @ Pel czYce. Pl )
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Do wiadomości:

1. Burmistrz Pelczyc (drogą elektroniczną umig@pelczyce.pl},


