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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul, Ogrodowa 56,73-ż60 Pełczyce

ORZECZEN|E O JAKOŚC! WODY
Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ].4 marca 1_985 r, o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2024r.poz.41_6), § 3 i§ 20 ust.3 pkt 3, a także § 21ust. 1"rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2O77 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz,

U, z2OL7 r. poz.2ż94) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się
z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody

- woda podawana do sieci orazna sieci u odbiorcy)w miejscowości Pełczyce będącego w
zarządzaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w ramach nadzoru nad jakoŚcią

wody przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.70,żOZ5 załącznik nr
3t/ż025 z dnia E.a2,2O25 r., a także sprawozdania z badań:

- Spr/BM/Pw/252-Ql25 z dnia 2L,02.2aż5 r., nr próbki B|ńlPw25a/ż5;
- spr/Śn/s26-oJ25z dnia zo.o2.2o25 r., nr próbkiŚRlK/437/25;

w miejscu poboru Stacja Uzdatniania Wody w Pełczyce - woda podawana do sieci (punkt poboru
3202PPPPW0067),

- SprlBM/PW/253-0J25 z dnia 2L,02,2025 r., nr próbkiBM/PW1255/25 oraz przekroczenia
parametru mikrobiologicznego - liczba bakterii grupy coli 1jtk w 100 ml;

-Spr/ŚR/527-oJ25 z dnia zo.o2.2o25 r,, nr próbkiŚRlKl438/25;
w miejscu poboru próbki ZGKiM Pełczyce ul. Ogrodowa 56, Pełczyce (3202PPPPW0810)
uznaje, że w badanym zakresie mikrobiologicznym próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej nie

odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20t7 r, w sprawie
jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, U. zżOL7 poz.2294| i stwierdza
warunkową przydatności wody do spożycia przezludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla
mieszkańców miejscowości Pełczyce, Bolewice, Chrapowo, Jagów, Krzynki, Ługowo, Łyskowo,
Niesporowice, Sarnik, Trzęsacz, Wierzchno oraz Niepotocko i Zydowo.
Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużejjednak niż 1
miesiąc.

Magdalena Król-Kaszak

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Choszcznie
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